
SATEP

Compteur : C1 à remplacer avant le : 

Marque-type-diamètre : ACTARIS - DN 01-janv-17

N° de série-année : D07XH002516 Pose le 26/02/2007 par SDEE

Attention à ne pas effacer les cellules rosées qui renferment les formules de calcul

26/02/07 0

25/08/08 16 597 16 597 546 30,4

24/02/09 22 318 5 721 183 31,3

13/09/10 40 198 17 880 566 31,6

17/05/11 47475 7 277 246 29,6

07/06/11 48478 1 003 21 47,8

24/01/14 86 385 37 907 962 39,4

16/04/15 111 055 24 670 447 55,2 fuite possible

06/05/15 112 002 947 20 47,4

11/09/15 118 112 6 110 128 47,7

27/10/15 120 008 1 896 46 41,2

07/12/15 121 976 1 968 41 48,0

11/04/16 128 617 6 641 126 52,7

12/04/16 128 631 14 1 14,0

28/09/16 134 823 6 192 169 36,6

01/02/17 138 823 4 000 126 31,7

21/02/17 139 488 665 20 33,3

16/03/17 140 239 751 23 32,7

18/04/17 141 462 1 223 33 37,1

16/05/17 142 374 912 28 32,6

15/06/17 143 382 1 008 30 33,6

19/07/17 144 728 1 346 34 39,6

16/08/17 146 109 1 381 28 49,3

18/09/17 147 429 1 320 33 40,0

15/10/17 148 537 1 108 27 41,0

22/11/17 150 342 1 805 38 47,5

15/12/17 151 349 1 007 23 43,8

03/01/18 152 195 846 19 44,5

16/02/18 153 874 1 679 44 38,2

20/03/18 156 041 2 167 32 67,7

16/04/18 157 332 1 291 27 47,8

16/05/18 158 708 1 376 30 45,9

Moyenne

 en m
3
/j

Commune de RECOULES DE FUMAS

Remarques

Cahier d'exploitation : relevés des compteurs

Nom du réservoir  - Recoules de Fumas -  volume :  100 m
3

Emplacement du compteur : chambre des vannes

sur la distribution  de RECOULES DE FUMAS

Date Index en m
3

Différence avec 

le relevé 

précédent

 en m
3

Nombre de 

jours depuis le 

relevé 

précédent



10/07/18 160 664 1 956 55 35,6

09/08/18 161 686 1 022 30 34,1

15/10/18 164 324 2 638 67 39,4

26/12/18 167 190 2 866 72 39,8


