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lOzere Service d’Assistance Technique en Eau Potable (SATEP)

LE DEPARTEMENT

Cahier d'exploitation : fiche de reléve des compteurs

Commune de : Saint-Bonnet Laval
Année : 2017; 2018; 2019; 2020
Nom de I'ouvrage : Réservoir de téte de Tresbos (200 m3)
Emplacement du compteur : [|Dans la chambre des vannes sur le départ distribution commun
Caractéristiques compteur : |[SAPPEL, classe B, DN 80 mm, année ?, n°02149276
Différence avec| Nombre de
Date Index en m® plférce;:;/it jours:;:s:’:is le M::(:::;je Remarques
enm?® précédent
27/02/117 248 204
08/03/17 248 716 512 9 56,9 SDEE
07/07/117 255 418 6 702 121 55,4 SDEE
22/08/17 258 455 3 037 46 66,0
26/10/17 262 798 4 343 65 66,8
30/11/17 264 677 1879 35 S
05/12/17 264 958 281 5 56,2 SATEP
16/02/18 269 013 4 055 73 55:5
11/04/18 272 233 3220 54 59,6
31/07/18 279 297 7 064 111 63,6
14/11/18 286 045 6 748 106 63,7 21 368 m3/an depuis le 30/11/17
20/12/18 288 260 2215 36 61,5
26/03/19 299 364 11 104 96 115,7
27/03/19 0 1 #VALEUR! Remplacement du compteur
04/04/19 493 493 8 61,6
03/05/19 2 264 1771 29 61,1
07/06/19 4 397 2133 35 60,9
03/07/19 6 125 1728 26 66,5
15/07/19 7213 1088 12 90,7
29/07/19 8 397 1184 14 84,6 SATEP
08/08/19 9083 686 10 68,6
19/08/19 9 888 805 11 73,2
06/09/19 11 470 1582 18 87,9
07/10/19 14 104 2634 31 85,0




07/11/19 16 472 2 368 31 76,4
04/12/19 18 636 2 164 27 80,1
06/01/20 21269 2633 33 79,8
07/02/20 24 021 2752 32 86,0
09/03/20 26 770 2749 31 88,7
06/04/20 29400 2 630 28 93,9
06/05/20 32 439 3039 30 101,3
03/06/20 35172 2733 28 97,6
07/07/20 38 405 3233 34 95,1

Volume total de I'année
enm3

Moyenne de I'année
en m3/j

299 364

244,2




