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SDEE DE LA LOZERE - Contrdle des rejets atmosphériques 2019

1. - Objet des essais

e  Procéder aux contrdles des rejets atmosphériques de la société SDEE DE LA LOZERE 3 MENDE.
Texte de référence : Arrété du 2 février 1998, du 15/02/2016 (torchére) et du 10/12/2003 (chaudiére)

e |nstallations concernées et composés recensés mesures :

Paramétres / Installations Torchére biochaude Chaudiére
Nb Nb Nb
Détermination CORRN Détermination FOLRAL Détermination COPRAG

Débit gazeux 1 Oui 1 Oui 1 Oui
Humidité 1 Oui 1 Oui 1 Non
co2 3 Non 3 Non 3 Non
02 3 Oui 3 Qui 3 Oui
co 3 Oui 3 Oui 3 Oui
NOx 3 Qui
COV nm 3 QOui
CH4 3 Oui
COV totaux 3 Oui
HCl 1 Non 1 Non

S0O2 1 Non : | Non 1 Oui
HF (gaz) 1 Non 1 Non

e Détermination COFRAC sans analyse externe : débit, humidité, 02, COV, CO, NOx
Détermination COFRAC avec analyses réalisées sous accréditation COFRAC par un laboratoire

externe :
Nombre Points de mesures concernés
COFRAC .
Détermination (paramétre(s))
i o Contréle non réglementaire suite a une | chaudiére:S02
ui
demande spécifique de I'industriel
. exal 3 déterminations car mesures de gaz par | Tous points: 02 et CO
ui
meéthades automatiques Chaudiére : NOx et COV

e Détermination NON COFRAC sans analyse externe : débit, humidité, CO:
Détermination NON COFRAC avec analyses réalisées par un laboratoire externe :

Nombre Points de mesures concernés
¥ COFRAC
Détermination (paramétre(s))

Configuration du point de mesure connue et | Torchére et biochaude: HCI,

. N inadaptée au respect des normes de mesures HF, SO2
on
Ou
Parameétre hors accréditation Chaudiére : humidité <4%
3 Non Paramétre non concerné par les agréments CO2
AGREMENTS :

IRH Ingénieur Conseil est agréé par le Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie pour
effectuer certains types de prélevements et d’analyses a [|'émission des substances dans
I'atmosphére jusqu'au 31 décembre 2019 : agréments 1a, 2, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 93, 10a, 11, 12, 13, 14, 15 et
16a (Arrété du 26 janvier 2018 publié au J.0. du 2 février 2018).


































































































































