
BLANCHISSERIE LES CAUSSES

SCHEMA DE PRINCIPE PROCESS EAU AVEC TRAITEMENT 

DES EAUX DE REJETS
31 Rue de la Maladrie

44124 Vertou

Stéphane Sanquer
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Cuve de 

stockage

2000 litres

35°C

Cuve de 

traitement

pH

1000 litres

25°C

FOSSE DE REJET

2m3

Egout Final 

Sortie Blanchisserie

- Inférieur à 30°C

- pH à 8

- Matière en suspensions 200µ

Effluents lavoir 42°C
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Enregistrement pH, 
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Circuit de nettoyage échangeur

By

pass

Injection acide ou CO²

42°C 25°C

12°C 35°C

Eau de process 35°C


